ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL ZLATNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR. 76
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de

investitii Lucrdri de interventie in vederea cresterii eficientei energetice a Blocului 5, strada
Ecaterina Varga, oras Zlatna, Judet Alba

Consiliul Local al orasului Zlatna, judetul Alba, intrunit in intrunit in sedintd publica
extraordinara, convocata de indata, in data de 11 august 2025.

Viazand Proiectul de hotérare initiat de primarul orasului Zlatna, Referatul de aprobare nr.
13533/07.08.2025, Raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare Investitii Unitate Implementare
Proiecte Achizitii Publice nr. 13534/07.08.2025 si Raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local si tinand cont de faptul cd prin HCL nr. 14/10.01.2025 a fost aprobata
documentatia tehnico-economicd faza DALI, inregistratd la Priméria orasului Zlatna sub nr.
21/03.01.2025, indicatorii tehnico-economici si valoarea totald a proiectului ,,Lucrdri de interventie
in vederea cresterii eficientei energetice a Blocului 5, strada Ecaterina Varga, oras Zlatna, Judef
Alba”, cod SMIS 340077.

Prin adresa nr. 38048/05.08.2025, ADR Centru a transmis Solicitare de Clarificari Evaluare
Tehnicd si Financiard Nr. 1 in care la Criteriul 4.2 punctul 17 solicitd eliminarea neconcordantelor
intre Auditul Energetic/HCL de aprobare a documentatiei tehnico-economice/ DALL/ Referate de
verificare 1n ceea ce priveste Sc, Sd ale constructiei, regimul de inaltime, sistemul constructiv al
constructiei, masurile de termoizolare propuse. Au fost actualizati indicatorii tehnico-economici
precum si devizul general fard modificarea valorii totale a proiectului.

Urgenta adoptérii hotarérii este motivatd de termenul de rdaspuns, de maximum 5 zile
lucritoare, respectiv data de 12.08.2025, stabilit de ADR Centru prin Solicitarea de clarificéri.

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. 4 lit. a din H.G. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice cu completérile i modificarile ulterioare, art. 129 alin. 2 lit.
b si d, alin. 4 lit. d si al. 7 lit k din O.U.G. nr. 57/2019, Codul administrativ cu completarile si
modificérile ulterioare, Legea 141 din 25 Iulie 2025 privind unele masuri fiscal bugetare, majorarea
cotei TVA de la 19% la 21% si Ghidul solicitantului aferent Prioritatii 3, Actiunea 3.1. — Eficienta
energeticd 1n cladiri rezidentiale aferent OS 2.1. Promovarea eficientei energetice si reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera, cod apel: PRC/165/PRC_P3/0P2/RS0O2.1/PRC_A25;

In temeiul art. 196 alin. 1 lit a din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ cu completarile si
modificarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art 1. Se aprobd indicatorii tehnico-economici actualizafi, pentru investitia ,,Lucrdri de
interventie in vederea cresterii eficientei energetice a Blocului 5, strada Ecaterina Varga, oras
Zlatna, Judet Alba”, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Devizului General actualizat conform Anexei nr. 2, parte integrantd din
prezenta hotarare.



Art. 3: Cu ducerea la Indeplinire a prezentei se imputerniceste Serviciul Financiar Contabil,
Serviciu D.LLU.LLP.A.P,, din cadrul Primaériei orasului Zlatna.

Art. 4: Prezenta hotarare poate fi contestatd conform prevederilor Legii 554/2004 a
contenciosului administrativ cu completarile si modificarile ulterioare.

Art. 5: Prezenta hotardre se comunicd la Institutia Prefectului judetul Alba, Primar, Dosar
arhivd, Dosar sedintd, Serviciul Financiar Contabil, Serviciu DIUIPAP, SPGC, Asociatia de
proprietari bloc 5, se afiseaza pe site-ul Primariei, pentru indeplinirea procedurilor de publicitate

Art. 6: Prezenta hotérare a fost adoptatd cu un numar de 10 voturi favorabile, care reprezinta
majoritate absoluta.

Zlatna, 11 august 2025

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar genera] Zavragiu Adina

Presedinte de sedinta
~> Consilier Puiulet Adrian

NI/ZA, 4 ex, 11, 2



Anexanr. 1 la HCL nr. 76/11.08.2025

Programul REGIONAL CENTRU 2021-2027

Prioritatea 3: O regiune cu comunitati prietenoase cu mediul

Obiectivul specific 2.1.: Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera

Actiunea 3.1.: Eficienta energeticd 1n clddiri rezidentiale

Apel de proiecte nr. PRC/165/PRC_P3/0OP2/RS02.1./PRC_AC25

ANEXA PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI
ACTUALIZATI AI PROIECTULUI "LUCRARI DE INTERVENTIE iN VEDEREA
CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCULUI 5, STRADA ECATERINA
VARGA, ORA ZLATNA, JUDET ALBA'', faza DALI si a cheltuielilor legate de acesta

Descrierea investitiei aferente documentatiei tehnico - economice a proiectului
"LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A
BLOCULUI 5, STRADA ECATERINA VARGA, ORA ZLATNA, JUDET ALBA"

Date generate privind constructiile existente:

Functiune cladire: locuire colectiva

Regim inaltime: P+4E inclusiv subsol tehnic

H max la streasina: +16.09 m (fata de cota terenului amenajat)

Suprafata construita: 602,26 mp

Suprafata desfasurata: 2998, 50 mp

Inaltimea interioar: 1.80 ml subsol; 2.62 ml parter si etaje

Descrierea functionald: la parter si etaje se regasesc functiunile necesare unor spatii
de locuit iar in subsolul tehnic sunt spatiile tehnice pentru traseele conductelor
necesare asigurdrii utilitdtilor pentru locatari.

Aceste lucrari au fast autorizate prin documentati

anterioare. Accesul in cladire se realizeaza la cota
1.11 fata de CTA.

I. Descrierea investitiei
a. Starea actuala

Bloc S (scara A si scara Bl - cladire existentd, are regim de inaltime P+4E, prevazut cu subsol
tehnic, iar conform datelor din expertiza tehnica a fast edificata in anii 1979.

Conform raportului de expertizd tehnica, cladirea, la momentul expertizarii este functionala,
prezentand diverse stdri de degradare locale. Corpul de cladire studiat nu este monument istoric si nu
este pozitionat in zona de protectie a monumentelor istorice.



Imobilul are regimul de indltime Parter+ 4 Etaje prevazut cu un subsol tehnic si este amplasat pe
strada Elena Varga in orasul Zlatna. Cladirile ce alcatuiesc imobilul au in plan o forma dreptunghiulara.

Structura de rezistenta a cladirii este din panouri prefabricate de beton armat cu grosimea peretilor
de 38 cm, iar compartimentarile interioare sunt din caramida sau panouri prefabricate din beton armat.

Fundatiile sunt de tip continuu, sub peretii portanti, elevatie din beton cu centura de beton armat.
Planseele, rampele si podestele sunt din beton armat. Acoperisul terasa este de tip necirculabil cu
hidroizolatie bituminoasa.

Fundatiile sunt continue sub ziduri si sunt din beton armat. Planseele sunt din beton armat. Scarile
sunt din beton armat.

Acoperisul este de tip terasa, cu zone acoperite partial de acoperis tip sarpanta, executat fara
autorizatie de construire, cu invelitoare din tabla; accesul pe planseul ultimului nivel se face printr- o
fereastra amplasata in dreptul casei scarii.

Constructia, desi se afla in stare buna din punct de vedere structural, a fost solicitata la seismele
din 1977, 1986, 1990, 2004 si 2005 side aceea s-a realizat o expertiza tehnica care prezinta gradul de
afectare a structurii in urma seismelor si a trecerii timpuluii asupra constructiei.

Din punct de vedere functional, in prezent, imobilul cuprinde functiuni necesare unei locuinte, cat si
spatiile comune: bucatarie, baie, dormitoare, camera de zi, hol si casa scarii, hol de acces;

Categoria cladirii (mentionarea categoriei de cladiri din care face parte cladirea 1n cauza, astfel
cum aceasta a fost identificata de auditorul energetic): Cladiri destinate locuirii.

Funtiunea cladirii (inclusiv, daca e cazul, informalii privind desfa urarea de activitali sociale):
locuinte colective;

Zona climatica in care este amplasata cladirea: Il (in conformitate cu Anexa 3.1.B. 4 Harta cu
zonarea climatica a Romaniei, din Ghidul specific) Zona eoliana: IV;

Sistem de incalzire si preparare apa calda menajera: prin centrale termice pe gaz, individuate;
Sisteme de alimentare cu energie din surse de energie regenerabila: in prezent nu exista sisteme de
alimentare cu energie din surse de energie regenerabila.

In prezenta documentatie se propun urmatoarele sisteme de alimentare cu energie din surse de
energie regenerabila: sistem panouri fotovoltaice complet echipat; Executia de lucrari nu a fast
demarata.

Cladirea nu este amplasata intr-o zona de protectie a monumentelor istorice si nici Intr- o zona
construitd protejata aprobata potrivit legii.

Identificarea deficientelor

In urma vizitei pe amplasament s-au constat usoare degradari ale finisajelor in ambele cladiri
studiate.

Cladirile sunt partial izolate termic, de cétre proprietari, dar au pierderi importante de
caldura atat la nivelul peretilor exteriori cat si la nivelul acoperisului si subsolurilor. Lucrarile
executate nu s-au facut corespunzator.

Trotuarele prezinta degradari, cuvegetatie crescuta 1n rosturi; Desprinderi de tencuiala de pe
fatada din zona aticului;

Téamplaria exterioara nu este etansa si nu prezinta caracteristicile necesare pentru o buna izolare
termica;

Sistemele de preluare ape pluviale se afla Intr-o stare avansata de degradare, pe alocuri fiind
incomplete.

Cladirile dispun de instalatii interioare electrice, sanitare sau termice dar care necesita modernizari.



In ceea ce priveste amenajarea terenului, calitatea circulatiilor pietonale poate influenta in mod
pozitiv sau negativ ambientul si accesabilitatea spre zonele de interes. Trotuarele perimetrale sunt
degradate, prezentand numeroase crapaturi i gropi, atat din cauza exploatarii cat i din cauza
schimbarilor climatice. De asemenea, uzura a ajuns atat de avansata lneat In unele locuri lipsesc
bucati din pavaj. Aceste degradari a zonelor circulabile pietonale due la disconfort, nesiguranta 1n
exploatare, infiltratii la nivelul fundatiilor si la disconfort vizual.

Situatia utilititilor tehnico-edilitare existente
1. Alimentarea cu apa: In prezent, constructiile au bransament la reteaua de apa existenta
in zona. Nu se fac modificari fata de situatia existenta.
2. Canalizarea: In prezent, apele menajere sunt deversate in reteaua publica de canalizare.
Nuse fac modificari fata de situatia existenta.
3. Incalzirea se face prin bransament la reteaua de gaze naturale. Nu se fac modificari
fata de situatia existenta dar se propune incalzirea casei scarilor cu pompe de caldura aer-apa cu
ventiloconvectoare pe fiecare nivel;
4. Alimentarea cu energie electrica: In prezent, toate corpurile au bransament la reteaua
de energie electrica existenta in zona. Nu se fac modificari fata de situatia existenta.

Identificarea necesititii investitiei

Necesitatea si oportunitatea investitiei este evidenta prin eficientizarea energetica a
constructiilor fapt care va influenta pozitiv nivelul de trai al locuitorilor si dezvoltarea durabila in
orasul Zlatna.

Investitia propusa urmare te reducerea si eventual eliminarea constrangerilor existente, pe baza
unei abordari care are drept scop cresterea contributiei eficientei energetice la dezvoltarea
economica durabila a orasului intr-o maniera care sa raspunda cerintelor legislative si a
beneficiarilor directi.

Totodata investitia urmarete sa contribuie la bunastarea economica, sociala s
1 educationala a regiunii.

Pentru remedierea deficientelor semnalate mai lnainte, prin prezentul proiect se propune
modernizarea si eficientizarea energetica a imobilelor de locuinte.

Investitia propusa prin proiect urmatoarele:

- Investirea In infrastructura

- Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

- Scaderea consumului anual de energie primara al cladirilor

- Scaderea consumului anual de energie finala 1n cladirile publice(din surse neregenerabile)

(tep);

- Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m?2/an) total
pentru 1ncalzire/racire.

Necesitatea implementarii acestui proiect rezulta din cerinta mai generala privind reducerea
consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantitatii de gaze, cu efect de
sera, acumulate Tn atmosfera si deci, diminuarea efectelor schimbarilor climatice. Implementarea
programului conduce la diminuarea semnificativa a costurilor cu lncalzirea scolii si ridicarea
nivelului de trai pentru utilizatori.

Obiectivul general al proiectului este ere terea eficientei energetice in cladirile publice, prin



scaderea consumului anual de estimata a gazelor cu efect de sera si scaderea consumului anual de
energie primara.

Cresterea eficientei energetice se concretizeaza in reducerea consumurilor de energie, cum se
mentioneaza in obiectivele specifice. Atingerea tuturor obiectivelor specifice asigura atingerea
obiectivului general al proiectului.

Conform audit energetic intocmit de auditor energetic Grd. I, ing. Savu I. Vasile:

Valoarea indicatorului inainte de renovare / Valoarea indicatorului dupa renovare

Cladire reala

Indicatori/ utilitati Incalzire gaz natural ACM gaz natural lluminat en. El SEN Total
Consum de energie finala | 210,09 7,23 7,00 224,32
(kWh/mp/an)

Factor de conversie din 1,17 1,17 2,5 -

eﬁ}gie
finala in energie primara

totala

Consum de energie 245,80 8,45 17,50 271,75
primara

totala (kWh/mp/an)

Factor de conversie din 0 0 0,5 -

energie finala in energie
primara din

surse regenerabile

Consum de energie 0 0 3,5 35
primara din

surse regenerabile
(kWh/mp/an)

Factor de conversie din 1,17 1,17 2 -
energie

7 jla in energie
primara din surse

neregenerabile

Consum de energie 245,80 8,45 14,00 268,25
primara din surse
neregenerabile
(kWh/mp/an)

Factor de conversie din 0,202 0,202 0,107 din 80 % -
energie

primara totala in emisii
CO2

Emisii CO2 42,43 1,46 0,59 44,48
(kgCO2/mp/an)

Cladire renovata



Indicatori/utilit
ati

Inc
Gaz
nat

Inc.
En Reg
PC

Inc.
E n.e LSEN
Ptr.pompe
de ciludri
mc¢

I nc. En. El.

Pt r Pompe
caldura

ACM
Gaz nat

Num.
En el SEN

Il um.

PV

Total

Consum de
energie finala
(kWh/mp/an)

35,79

1,95

2,51

1,95

6,48

6,44

0,52

55,64

Factor de
conversie din
energie finala in
energie

primara totala

1,17

2,5

1,17

2,5

Consum de
energie
primara
Totala

41,87

1,95

6,27

1,95

7,58

16,10

0,52

76,24

A (kWh/mp/an)
= 4

Factor de
conversie

din energie
finala in energie
primara din
surse
regenerabile

0,5

0,5

Consum de
energie
primara din
surse
regenerabile
(kWh/mp/an)

1,95

1,25

1,95

3,22

0,52

8,89

Factor de
conversie din
energie finala
) in energie
primara din
surse
neregenerabile

1,17

1,17

Consum de
energie
primara din
surse
neregenerabi
le
(kWh/mp/an)

41,87

5,02

7,58

12,88

67,35

Factor de
conversie din
energie
primara
totala in
emisii

0,202

0,107 din
80 %

0,2 02

0,107 din
80 %




COo2

Emisii CO2
(kgCO2/mp/ 7,22 0 0,21 001,30 0.552250 0,65 0 9,28
an)

Din analiza valorilor indicate, rezulta ca solutiile de modernizare propuse conduc la economii
relative de energie finala cuprinse intre 45,64%si 72,80%.

b. Investitia propusa

Recomandarea auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si
economic pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate, in
cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii:

Se va implementa Solutia 3, in baza analizei indicatorilor.

Solutia 3

- lzolatie termica pereti exteriori spatii locuite - izolare suplimentara la fata exterioard, a
peretilor, cu un strat de izolatie cu o grosime de minim 10 cm de vata minerala bazaltica dual
density cu grosimea de 10 cm - sistem ETICS/ conductivitate termica maxima 0,040 W/Mk.

- izolare soclu - pe inaltimea soclului pana la CTS in scopul imbunatatirii comportarii termotehnice
a imbinarii perete - pardoseala a incaperilor de la parter, pe inaltimea soclului pana la CTS se
propune placarea cu un strat termoizolant de polistiren extrudat XPS 200 - 5 cm - grosime,
conductivitate termica maxima 0,035 W /mK

- se propune ca intreaga tamplarie exterioara, de la spatiile incalzite sa fie inlocuita cu tamplarie
din PVC cu urmatoarele caracteristici minime: rezistenta termica totala a tamplariei exterioare in
valoarea de minim de 0, 77 m2K/W, profit PVC clasa A cu minim 5 camere, cu minim o suprafata
tratata cu strat reflectant la raze infraro-ii, umplutura gaz inert Ufereastra < 1 ,30 WI m2K.

- izolarea planseului sub terasa- Stratul de izolatie suplimentara - placi de vatd mineral bazaltica
20 cm la nivelul planseului existent si protectie mortar ciment slab armat. Se va reabilita
invelitoarea, jgheaburile si burlanele.

- instalatii electrice - Se recomanda utilizarea de corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

- existd insatalatia de incéalzire/apa calda cu centrale termice pe gaz individuate care nu se modifica, dar se
propune incalzirea casei scarilor cu pompe de caldura aer/apa cu ventiloconvectoare pe fiecare nivel,si se
recomanda locatarilor reabilitarea instalatiilor de incalzire individuate.

- sistem fotovoltaic - Se propune un sistem fotovoltaic on grid hibrid de minim 10 kW pe scara,
care se va instala pe terasa cladirii. Sistemul fotovoltaic va alimenta tablorile electrice ale pompelor
de caldura, ale ventiloconvectoarelor si a iluminatului spatiilor comune. Sistemul fotovoltaic va fi



campus din panouri fotovoltaice, invertoare on-grid trifazate de min. 10 kW, acumulatori, cabluri
solare si conectori cu contract de prosumator asociatie.

X Valoarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "LUCRARI DE INTERVENTIE
IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCULUI 5, STRADA
ECATERINA VARGA, ORA ZLATNA, JUDET ALBA", sunt prezentati in tabelul urmator:

Valoare (inclusiv
Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA TVA)
subcapitolelor de cheltuieli TVA)
LEI LEI LEI
! 2 3 4
|
TOTAL GENERAL

) 7.972.356,44 1.661.217,16 9.633.573,60
Din care C+M 5.654.861,00 1.187.520,81 6.842.381,81




2. VALOAREA FINANCIARA A PROIECTULUI

Valoarea financiara a proiectului este prezentata in tabelul de mai jos, cheltuielile fiind
defalcate pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile, dar si cotele de finantare conform
prevederilor ghidului solicitantului, astfel:

Nr crt SURSE DE FINANTARE Valoare (lei)
I Valoarea totali a cererii de 9.633.573,60
finantare, din care :
¢ La. Valoarea totala neeligibila, 0,00
inclusiv TVA aferenta
Lb. Valoarea totala eligibila 9.633.573,60
I Contributia proprie, din care : 192.671,47
ILa. Contributia solicitantului la 192.671,47
cheltuieli eligibile
Il.c. Contributia solicitantului la 0,00
cheltuieli neeligibile, inclusiv
TVA aferenta
11 ASISTENTA FINANCIARA 9.440.902,13
NERAMBURSABILA
SOLICITATA

Zlatna, 11 August 2025

Presedinte de sedinta Contrasemneaza pentru legalitate
Consilier Puiulet Adrian Secretar general Zaviagiu Adina




Deviz general

Anexa nr. 2 la HCL nr.76/11.08.2025

Proiectant: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRLProiectant: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRLProiectant: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRLP
e eSS e eSS S S e e e e e e

al obiectivului de investitiiDEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitiiDEVIZUL GENERAL

"LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCULUI 5,
STRADA VARGA, ORAS ZLATNA, JUDET ALBA"

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
ron ron ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 20.000,00 4.200,00 24.200,00
[Total capitol 1 20.000,00 4.200,00 24.200,008
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Etgtal capitol 2 0,00 0,00 0,008
_APITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8.690,00 1.509,90 10.199,90
3.1.1  Studii de teren geo+topo 0,00 0,00 0,00
3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.3  Alte studii specifice 7.190,00 1.509,90 8.699,90
3.2 la):tc:rr;:;:atii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 3.000,00 630,00 3.630,00
3.3 Expertizare tehnica 8.640,00 1.814,40 10.454,40
: Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditu!
2 ol sisur‘a’ma e e g ge 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3.5 Proiectare 176.468,45 37.058,37 213.526,82
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2  Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 ;tet:]c:?a;ie fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 20.060,00 4.212,60 24.272,60
3.5.4 aDStcourrirzxztr;;cIZtrnle tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 4.700,00 987,00 5.687,00
2’5‘5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 13.791,68 2.896,25 16.687,93
456 Proiect tehnic si detalii de executie 137.916,78 28.962,52 166.879,30
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 359.125,29 75.416,31 434.541,60
3.7.1 Depunere cerere de finantare 290.000,00 60.900,00 350.900,00
3.7.2  Auditul financiar 69.125,29 14.516,31 83.641,60
3.8 Asistenta tehnica 67.791,68 14.236,25 82.027,93
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 13.791,68 2.896,25 16.687,93
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 11.033,34 2.317,00 13.350,34
3.8.1.2 pentr . . . . X
etaioe 2 et o e e epectorenl i i Cotriean 275834 57925 333759
3.8.2 Dirigentie de santier 40.500,00 8.505,00 49.005,00
r .
3.8.3 fnoooggizfitlzl's;llgwnite;eg:?Ie;sueli:::;:;trzﬂ sanatate conform HG nr. 300/2006, cu 13.500,00 2.835,00 16.335,00
I otal capitol 3 638.715,42 133.815,23 772.530,6‘51
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.290.271,00 1.110.956,91 6.401.227,91
4.1.1  Masuri conexe conform ghidului solicitantului 52.570,00 11.067,00 63.637,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 53.224,00 11.177,04 64.401,04



1 2 3 4 5
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 173.176,00 36.366,96 209.542,96
4.4 Utll'aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta;j si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Irotal capitol 4 5.516.671,00 1.158.500,91 6.675.171,91
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 118.190,00 24.819,90 143.009,90
5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 118.190,00 24.819,90 143.009,90
5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 60.298,54 0,00 60.298,54
— - ’ ——— e I -
5.2.1 giT|5|oanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1, 2, 3, 4 si 0,00 0,00 0,00
i Cota aferenta 1.5.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M) 27.408,43 0,00 27.408,43
5.2.3 - . Aom ] ;
Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M) LI 20y et
5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.5.C (0,5% * C+M) 27.408,43 0,00 27.408,43
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare 0,00 0,00 0,00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4) 553.667,10 116.270,09 669.937,19
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 20.000,00 4.200,00 24.200,00
l,‘{al capitol 5 752.155,64 145.289,99 897.445,63]
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnolosice si teste 0,00 0,00 0,00
frotal capitol 6 0,00 0,00 0,008
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si petru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret
o = PR
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 15% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+ 733.716,82 154.080,53 887.797,35
3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
5% din (1.2.+.1.3.41.4.42.43.1.43.2.43.3.43.5.43.7.43.8.+4+5.1.1.) Ea TS i 376.428,05
Total capitol 7 1.044.814,38 219.411,02 1.264.225,40
OTAL GENERAL 7.972.356,44 1.661.217,16 9.633.573,604
Kincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5.654.861,00 1.187.520,81 6.842.381,81
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